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1 Aufgabenstellung

Die Fluid & Energy Engineering GmbH & Co. KG ist beauftragt worden, die vorlie-
gende Windparkkonfiguration hinsichtlich einer Gefahrdung durch Eiswurf und
Eisfall ausgehend von sich in Betrieb befindlichen bzw. stillstehenden (trudelnden)
Windenergieanlagen (WEA) zu betrachten.

Die Bewertung erfolgt im Einklang mit der Vornorm DIN IEC/TS 61400-31 ,Wind-
energieanlagen — Teil 31: Standort-Risikobeurteilung” /2.5/. Von den dort definierten
Gefahrdungsszenarien werden in diesem Gutachten Eiswurf und FEisfall abgedeckt.
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2 Grundlagen

2.1 Aktueller Stand der Risikobewertung von WEA

Nach aktuellem Stand existieren keine normativen Vorgaben fiir das Vorgehen bei
der Risikobewertung von WEA auf nationaler oder internationaler Ebene. 2023
wurde jedoch durch die International Electrotechnical Commission (IEC) die IEC TS
61400-31 mit dem Titel , Siting Risk Assessment” veroffentlicht. Mittlerweile ist diese
auch in deutscher Ubersetzung als Vornorm DIN IEC/TS 61400-31
,Windenergieanlagen — Teil 31: Standort-Risikobeurteilung” /2.5/ erschienen.

Mit /2.5/ liegt ein Leitfaden fiir die Beurteilung der potentiell von WEA ausgehenden
Risiken vor, mit welchem ein einheitlicher Anwendungsbereich definiert und ein
einheitliches Vorgehen bei der Risikobeurteilung sichergestellt werden soll
Abgedeckt werden dabei Schaden fiir die Allgemeinheit. Diese sind auf den
unmittelbaren, potenziell todlichen korperlichen Schaden beschrankt. Die
behandelten Gefahrdungsszenarien umfassen den Zusammenbruch des Turmes, das
Ablosen/Herabfallen der Gondel, das Versagen von Rotorbldttern, Eisfall und
Eiswurf sowie Brandausbreitung /2.5/.

Gemaf’ /2.5/ muss ein Risikobeurteilungsprozess mindestens die in Abbildung 2.1.1
dargestellten vier Schritte umfassen.

Weiterhin bietet /2.5/ einen Leitfaden nach dem Stand der Technik fiir die Festlegung
von Risikoakzeptanzkriterien, die zur Bewertung des berechneten Risikoniveaus
verwendet werden dirfen.

Die in /2.5/ beschriebenen Vorgehensweisen zur Beurteilung, Berechnung und
Bewertung der Risiken durch WEA werden im Folgenden berticksichtigt.

Dabei wird hier nach /2.5/ der Ansatz der , Quantitativen Risikoakzeptanzkriterien”
verwendet. Mit diesem Verfahren wird das Risiko durch eine numerische
Kombination von Wahrscheinlichkeiten und Folgen der vorliegenden Gefahrdungen
quantitativ ermittelt und mit definierten Akzeptanzkriterien verglichen. Es werden
zwei Kategorien von Risiken berticksichtigt. Erstens das individuelle und zweitens
das gesellschaftliche (kollektive) Risiko fiir eine Gruppe von Menschen. Eine
genauere Erlauterung erfolgt in den Kapiteln 2.6.1 und 2.6.2.
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+  Ziele, Anwendungsbereich und Anforderungen
. Festlegung von zu schitzenden Werten

Schritt 1:
Grenzen +  Sicherheitsziele und Risikoakzeptanzkriterien
der Beurteilung +  Beschreibung des Windparks und der zu
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+  Auswahl des Risikobeurteilungsansatzes
Abschnitte 6 bis 8

w
w
=
Schritt 2: - Gefahrdungsermittiung, Beschreibung von P
Gefﬁhrdungsefmiﬂ'ung Bedmhungen und Aufenthalt von Menschen g
e
Abschnitte 9 »  Liste der zu beurteilenden Gefahrdungen E
2
=2
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Abschnitte 10 RESEN a

+  Ubereinstimmung zwischen bewertetem Risiko und
Risikoakzeptanzkriterien

Schritt 4: +  Betrachtung alternativer Lésungen

Risikobewertung +  Erfullen die Unsicherheiten und die Qualitat der
Risikobeurteilung die Anforderungen?

. Umsetzung und Beibehaltung von risikemindernden

Abschnitte 11 bis 13 Maknahmen |

Abbildung 2.1.1: Risikobeurteilungsprozess /2.5/.

2.2 Regelungen in den Normen

In /1.1/ findet sich fiir Regionen mit einer hohen Vereisungshaufigkeit die Empfeh-
lung, einen Mindestabstand von 1,5 - (Nabenhohe + Rotordurchmesser) zu gefahr-
deten Bereichen einzuhalten oder die Windenergieanlage bei Vereisungsbedin-
gungen abzuschalten.

Der vorgeschlagene Mindestabstand von 1,5 - (Nabenhohe + Rotordurchmesser) fand
in Deutschland Eingang in die Muster-Liste der technischen Baubestimmungen bzw.
die Muster-Verwaltungsvorschrift Technischen Baubestimmungen /2.2/. Dort heifst es
in der Anlage zur Richtlinie fiir Windenergieanlagen:

,Abstande zu Verkehrswegen und Gebduden sind unbeschadet der Anforderungen
aus anderen Rechtsbereichen wegen der Gefahr des Eisabwurfs (Windenergieanlage
in Betrieb) und des Eisfalls (Windenergieanlage im Stillstand) einzuhalten, soweit
eine Gefdahrdung der offentlichen Sicherheit nicht auszuschlieflen ist. Abstande,
gemessen von der Turmachse, grofier als 1,5 x (Rotordurchmesser plus Nabenhohe)
gelten im Allgemeinen in nicht besonders eisgefahrdeten Regionen als ausreichend.
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In anderen Fallen ist die Stellungnahme eines Sachverstandigen erforderlich.”

Soweit dieser Mindestabstand nicht eingehalten wird bzw. der Standort der Wind-
energieanlage in einer besonders eisgefahrdeten Region liegt und der Mindestab-
stand daher keine Anwendung finden kann, ist also das Risiko durch Eiswurf stand-
ortspezifisch zu bewerten.

Weiterhin wird in /2.2/ ausgefiihrt, dass die gutachterliche Stellungnahme eines Sach-
verstandigen zur Funktionssicherheit von Einrichtungen vorzulegen ist, durch die
der Betrieb der Windenergieanlage bei Eisansatz sicher ausgeschlossen werden kann
oder durch die ein Eisansatz verhindert werden kann. Dies hat immer dann zu
erfolgen, wenn erforderliche Abstande wegen der Gefahr des Eisabwurfes nicht
eingehalten werden.

Die gutachterliche Stellungnahme zur Funktionssicherheit von Einrichtungen zur
Eiserkennung ist im Gegensatz zur gutachterlichen Stellungnahme bei Unterschrei-
tung des in der Muster-Liste genannten Mindestabstandes von 1,5 - (Nabenhdhe +
Rotordurchmesser) kein standortspezifischer Nachweis, sondern ein entweder vom
Hersteller des Eiserkennungssystemes bzw. fiir die Implementierung in eine spezifi-
sche Windenergieanlage vom Hersteller der Windenergieanlage einmalig fiir den
jeweiligen Typ in Auftrag gegebenes Gutachten. Diese Systeme schlieffen damit den
Betrieb bei potentiell gefahrlichem Eisansatz aus, konnen aber nicht grundsatzlich
Eisansatz verhindern. Das fiir eine Verhinderung des Eisansatzes in /2.2/ genannte
Beispiel einer Rotorblattheizung ist an dieser Stelle typischerweise nicht als Sicher-
heitssystem konzipiert. Der Betrieb einer Rotorblattheizung wird daher durch
einzelne Hersteller fiir Standorte, in deren Umgebung eventuell durch Eiswurf eine
erhebliche Gefahrdung besteht, sogar ausgeschlossen.

Damit ergibt sich die Situation, dass auch bei einem vorhandenen System zur Eiser-
kennung mit Eisfall (Ablosen von Eisstiicken von der stillstehenden bzw. trudelnden
Windenergieanlage) zu rechnen ist und damit auch in diesen Fallen bei Unterschrei-
tung des Mindestabstandes von 1,5 - (Nabenhohe + Rotordurchmesser) eine stand-
ortspezifische Bewertung des Risikos erfolgen sollte.

Der in der Abbildung 2.2.1 dargestellte Entscheidungsbaum fiir die Bewertung des
Risikos durch Eiswurf und Eisfall fasst dies noch einmal zusammen.

Auf internationaler Ebene wurden durch die International Energy Agency (IEA)
Empfehlungen fiir die Risikobewertung von Eisfall und Eiswurf erarbeitet /2.1/.
Neben der Risikobewertung beschiftigen sich die Empfehlungen der IEA auch mit
der mathematischen Modellierung und den eingehenden Randbedingungen. Die
Empfehlungen der IEA /2.1/ werden im Folgenden berticksichtigt.
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Abbildung 2.2.1: Entscheidungsbaum fiir die Bewertung des Risikos durch Eiswurf und
Eisfall.

2.3 Vereisung

Abhéangig von den Vereisungsbedingungen kann es auf dem Rotorblatt einer WEA
zu starken Vereisungen kommen, in deren Folge eine Gefahr durch sich 16sende bis
zu mehreren Kilogramm schwere Eisstiicke besteht.

Wahrend des Betriebes der WEA erfahren diese Eisstiicke einen deutlichen Anfangs-
impuls durch das schnell rotierende Blatt. In diesem Fall wird daher von Eiswurf
gesprochen. Wahrend des Stillstandes der WEA trudelt diese mit deutlich niedri-
geren Drehzahlen. In diesem Fall wird daher von Eisfall gesprochen. In beiden Fallen
(Eiswurf und Eisfall) wirken auf die abgeltsten Eisstiicke durch den Wind weitere
Kréfte. Bei Sturm und auch entlang eines abfallenden Geldndes konnen so nennens-
werte Flugweiten erreicht werden.

Vereisung tritt ein, wenn entweder unterkiihlte Wassertropfen auf das Rotorblatt
aufschlagen oder die Oberflachentemperatur des Rotorblattes unterhalb des Reif-
punktes liegt und Wasserdampf auf der Oberflache in Form von Reif resublimiert.

Im Temperaturbereich von ca. 0° bis -10°C bildet sich aus den Wassertropfen beim
Auftreffen auf das Rotorblatt Eis. Bis etwa -4°C kommt es dabei aufgrund der verzo-
gerten Eisbildung zu grofiflachiger Klareisbildung. Bei niedrigeren Temperaturen
dominiert hingegen die Raueisbildung, mit geringer Haftoberflaiche und einem
milchigeren und rauerem Erscheinungsbild.

Unterhalb von -10°C kénnen sich grofiere Ablagerungen von Raureif an den Profil-
kanten bilden. Der sich bei noch kalteren Temperaturen bildende Reif bildet typi-
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scherweise keine grofleren Ablagerungen und spielt hinsichtlich einer Gefahrdung
durch Eisfall oder Eiswurf keine Rolle.

Grundsétzlich sollten bei der Gefdhrdung durch Eisfall bzw. Eiswurf daher zwischen
grofiflachigen Eisplatten, die sich iiber einen grofsen Bereich der Profiltiefe ausbilden
konnen, und schlankeren Eisstiicken, die von der Profilkante abbrechen, unterschie-
den werden. Hinweise zu Form und Masse von Eisstiicken finden sich z.B. in /1.1/.

Aufgrund der extrem hohen Variabilitat der Vereisungstage von Jahr zu Jahr werden
langjahrige Messungen benétigt, die moglichst auf einen klimatologischen Zeitraum,
also 30 Jahre, zu beziehen sind /2.1/. Derart langjihrige Messungen oder Beob-
achtungen liegen in Deutschland z.B. in Bodennahe fiir die Klimastationen des Deut-
schen Wetterdienstes DWD vor. Messungen in Bodenndhe unterliegen jedoch starken
mikroskaligen Einfliissen, so dass sie beziiglich einer Vereisung schon wenige
hundert Meter entfernt nicht mehr aussagekréftig sein konnen, wenn sich dort z.B.
aufgrund einer lokalen Senke kalte Luft sammelt. Diese mikroskaligen Effekte, die
auf Nabenhohe der Windenergieanlagen typischerweise keine Rolle mehr spielen, zu
identifizieren und entsprechend zu korrigieren ist so gut wie nicht moglich. Hinzu
kommt, dass die Daten der Klimastationen oft iiber mehr als 10km und auf andere
Hohen tiber Meeresniveau iibertragen werden miissen, so dass die Unsicherheiten in
der Vorhersage der Vereisungstage nach dieser Methode insgesamt sehr grof3 sind.

Eine weitere mogliche Quelle stellen grofiflichige Vereisungskarten dar, wie sie z.B.
in /1.1/ und /1.2/ dargestellt sind. Diese Karten liefern jedoch nur Hinweise und
Tendenzen. In /1.2/ wird darauf hingewiesen, dass im Gegensatz zu den in den grof3-
flachigen Karten dargestellten Werten, die tatsdchlichen Werte schon auf kurzen
Distanzen stark schwanken konnen und die lokale Geldndetopografie berticksichtigt
werden sollte. Die daraus entstehenden Unterschiede in der Einschatzung der Verei-
sungstage konnen extrem grofs sein, so dass diese Karten selbst zur Plausibilisierung
lokaler Vereisungsdaten nur sehr bedingt geeignet sind.

Fiir Deutschland liegt mittlerweile eine hochaufgeloste Vereisungskarte des DWD
vor, die die lokale Topografie berticksichtigt /1.8/. Sie stellt vor dem Hintergrund der
dargestellten Zusammenhange die zurzeit beste Datengrundlage zur Ermittlung der
Vereisungstage fiir Standorte in Deutschland dar.

2.4 Vereisungshaufigkeiten

Datengrundlage fiir die Bewertung der Vereisungshaufigkeit bildet die Vereisungs-
karte des Deutschen Wetterdienstes /1.8/. Fiir die Bestimmung der Haufigkeit atmo-
sphérischer Vereisung wurden hierzu in /1.8/ verschiedene Wetter-Meldungen ausge-
wertet:
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+ Allgemeine Wetterereignisse:

o

o

o

[e]

o

leichter, mafliger oder starker gefrierender Regen,
leichter, mafSiger oder starker gefrierender Spriihregen,
leichter, mafSiger oder starker Schneeregen,

Eiskorner (gefrorene Regentropfen),

Nebel mit Reifansatz

«  Wetterereignisse bei Temperaturen < 0° Celsius:

e}

o

o

o

durchgehender oder unterbrochener leichter, mafsiger oder starker Spriih-
regen,

leichter, mafSiger oder starker Sprithregen mit Regen,

durchgehender oder unterbrochener leichter, mafiiger oder starker Regen,
Nebel oder Nebel mit Reifansatz

+  Wetterereignisse bei Temperaturen > 0° Celsius:

[e]

o

durchgehender oder unterbrochener leichter, mafsiger oder starker Schnee-
fall,

leichter, mafliger oder starker Schneeregen- oder Schneeschauer,

- Wetterereignisse der letzten Stunde aber nicht zur Beobachtungszeit:

o

o

o

[e]

e}

Schneefall,

Schneeregen oder Eiskorner,

gefrierender Regen,

Schneeschauer bei Temperaturen > 0° Celsius,

Nebel bei Temperaturen < 0° Celsius.

Damit werden eine Vielzahl von Ereignissen erfasst, die nicht in allen Féllen zu einer
signifikanten Vereisung bzw. in einigen Fallen zu keiner Vereisung der WEA fiihren.
Gleichzeitig beziehen sich die Meldungen auf Beobachterhéhe und nicht auf die
Nabenhohe der WEA. Es wurden daher Vergleiche mit verschiedenen Klimastati-
onen des Deutschen Wetterdienstes durchgefiihrt. Hierzu wurden langjahrige (30
Jahre) Messreihen zum Tagesmittel der relativen Luftfeuchte und der Lufttemperatur
ausgewertet, um die Vereisungshaufigkeit auf Nabenhohe zu bestimmen. Der
Vergleich zeigt, dass die in /1.8/ auf BeobachterhOhe ermittelten Vereisungshaufig-
keiten konservativere Ergebnisse liefern. Eine Umrechnung auf Nabenhche der WEA
ist daher unter Berticksichtigung der in /1.8/ betrachteten Ereignisse nicht erforder-

lich.
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Gemafs /1.8/ sind fiir Standorte in grofsen Hohen besondere Betrachtungen erforder-
lich, wenn diese besonders exponiert oder besonders geschiitzt liegen. Entsprechende
Orte wurden in /1.8/ daher gefiltert. Die niedrigste betroffene Hohe liegt bei ca. 700m
NN, so dass das hier verwendete Verfahren im Folgenden fiir Orte bis zu einer
Hoéhe von 700m tiNN ohne Korrekturen angewendet wird. In diesem Hohenbereich
weist die in /1.8/ verwendete exponentielle Regression eine gute Anndherung an die
Daten auf und wird daher hier verwendet. Abbildung 2.4.1 zeigt die hierauf beru-
hende Vereisungskarte fiir Deutschland.

Legende

Eistage/Jahr
| 6.22
[ 691
B 7.60
I s.28
I 8.97
I s.65
I 10.35
Bl 11.03
Il 11.72
H 12.41
Il 13.10
Il 13.78
Bl 1447
Ml 15.16
1584
Hl 16.53
1722
Il 17.91
1859
Il 19.28

Abbildung 2.4.1: Eistage pro Jahr basierend auf /1.8/ fiir Hohen bis 700m iiNN.

2.5 Berechnung der Flugbahnen von Eisstiicken

Fiir die Berechnung der Flugbahnen der Eisstlicke wird basierend auf den Luftwider-
standsbeiwerten, der Geometrie und der Masse der Eisstiicke die Lage des Eisstiickes
wiahrend der gesamten Bewegung erfasst und verfolgt, so dass sich im Vergleich zu
einer rein ballistischen Flugbahn ein realistischeres Bild der Flugweiten ergibt und
auch solche Flugbahnen erfasst werden, bei denen im Einzelfall aufgrund von
Auftriebskraften am Eisstiick sehr hohe Flugweiten erreicht werden.
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Im Rahmen einer Monte-Carlo-Simulation werden dabei folgende Grofien zuféllig im
Rahmen der am Standort zu erwartenden Wahrscheinlichkeitsverteilung variiert:

Windgeschwindigkeit auf Nabenhohe,

Windrichtung,

Position des Eisstiickes auf dem Blatt,

Geometrie und Dichte des Eisstiickes,

Drehzahl und Stellung des Rotors im Moment der Ablosung des Eisstiickes.

Fiir das Gelandemodell in der Umgebung der WEA werden Daten aus /1.5/ bertick-
sichtigt. Eine eventuell vorhandene Schutzwirkung durch Bewuchs oder Gebadude
wird dabei vernachlassigt.

Das Berechnungsmodell wurde im Rahmen der Entwicklung der IEA Recommenda-
tions /2.1/ anhand von Messkampagnen in realen Windparks validiert.

Das hier beschriebene Vorgehen deckt sich mit den Anforderungen in /2.5/ und
berticksichtigt die detaillierten Empfehlungen in /2.1/.

2.6 Grenzwerte und Risikobewertung

2.6.1 Grenzwerte individuelles Risiko

Fiir Personenschdden findet sich in der Literatur das Konzept der minimalen
endogenen Sterblichkeit (MEM) /2.3/. Die minimale endogene Sterblichkeit in entwi-
ckelten Landern findet sich in der Gruppe der fiinf bis 15jéhrigen. Sie liegt bei 2 - 10
Todestéllen pro Person und Jahr. Eine neue Technologie sollte diese endogene Sterb-
lichkeit nicht nennenswert erhéhen. Es wird daher gefordert, dass die mit einer
neuen Technologie verbundene Sterblichkeit nicht mehr als 1 - 10” Todesfélle pro
Person und Jahr betragen darf.

An anderer Stelle wird das gesellschaftlich akzeptierte Todesfallrisiko abhdngig vom
Grad der Freiwilligkeit und moglichen Einflussnahme auf die Handlung dargestellt
/1.7/. Die Akzeptanz sinkt, wenn zum einen die Mdglichkeit sich durch adadquates
Handeln zu schiitzen gegen Null geht und zum anderen sich die Person nicht frei-
willig der Gefahrdung aussetzt. Der unter diesen Randbedingungen definierte
Grenzwert liegt bei 1 - 10” Todesfillen pro Person und Jahr und entspricht damit dem
definierten MEM-Kriterium.
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Abbildung 2.6.1.1: Akzeptiertes Todesfallrisiko pro 100 000 Personen /1.7/. Grau
hinterlegter Bereich entspricht dem MEM-Kriterium /2.3/.

Betrachtet man das Risiko in der Néahe einer WEA durch Eisfall oder Eiswurf todlich
zu verungliicken, begibt man sich in der Regel weder freiwillig in diese Lage noch
hat man durch personliche Einflussnahme eine Moglichkeit das Risiko nennenswert
zu minimieren. Der Ansatz des MEM-Kriteriums ist daher an dieser Stelle gerechtfer-
tigt und sinnvoll.

Dies deckt sich auch mit den Empfehlungen in /2.5/.

Damit liegt eine inakzeptable Gefahrdung durch Eiswurf oder Eisfall nur vor, wenn
der so definierte Grenzwert iiberschritten wird.

Um hier eine konservative Vorgehensweise zu gewdhrleisten, werden folgende
Annahmen getroffen:

- Ein Eisstiick, das eine ungeschiitzte Person aufierhalb eines Fahrzeuges oder
Gebdudes im Bereich des Kopfes trifft, fiihrt immer zu einer schweren
Verletzung oder zum Tode.

+  Bis zu einer Geschwindigkeit von 50km/h kann angenommen werden, dass eine
Person innerhalb eines Fahrzeuges vor direkten tddlichen Treffern durch
Eisstlicke geschiitzt ist. Oberhalb von 50km/h kann es neben einem direkten
todlichen Treffer auch zu einem schweren Unfall mit todlichem Ausgang
kommen, wenn ein Eisstiick auf das Fahrzeug oder dicht vor dem Fahrzeug
aufschlagt. Das Risiko fiir einen solchen Unfall steigt tiberproportional mit der
Fahrzeuggeschwindigkeit. Die durchschnittliche Anzahl von Personen in einem
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Kraftfahrzeug ist statistisch erfasst /1.6/, so dass sich hieraus eine Anzahl
betroffener Personen ableiten lasst.

Mit dem Ausschluss leichter Verletzungen sowie der fehlenden Unterscheidung
zwischen schweren und todlichen Verletzungen wird hier ein konservativer Ansatz
gewdhlt. Eine weitere Differenzierung gestaltet sich an dieser Stelle sehr schwierig
und lasst sich statistisch zurzeit nicht ausreichend absichern.

2.6.2 Grenzwerte kollektives Risiko

Bei der Bewertung von Schutzobjekten, bei denen sich eine grofiere Anzahl von
Personen in der Nahe der WEA aufhalt, wie es typischerweise bei Verkehrswegen der
Fall ist, ist gemafs /2.1/ das daraus resultierende Kollektivrisiko zu bewerten. Entspre-
chende Grenzwerte fiir das Kollektivrisiko werden in /2.1/ definiert. Diese liegen fiir
das Kollektivrisiko zwei Grofsenordnungen oberhalb des MEM-Kriteriums /2.1/ und
somit bei 1 - 10° Todesfllen pro Jahr.

Gemafs /2.1, 2.5/ kann fiir das Risiko im StrafSenverkehr der Grenzwert fiir das kollek-
tive Risiko basierend auf vorliegenden Unfallstatistiken ermittelt werden. Diese
Vorgehensweise findet Anwendung fiir Straffen des Fernverkehrs und angeschlos-
sene Strafien, die dem Durchgangsverkehr dienen. Dies sind in Deutschland die
Bundesautobahnen, die Bundesstrafsen und die Landesstrafden.

Das aktuelle Risiko ist dabei auf Basis der Todesfdlle und der Schwerverletzten im
Strafienverkehr zu ermitteln. Entsprechend der grundsatzlichen Idee des MEM-KTrite-
riums wird auch hier gefordert, dass ein bestehendes Risiko nicht nennenswert
erhoht werden darf. Der anzusetzende Grenzwert fiir eine inakzeptable Gefahrdung
durch Eiswurf oder Eisfall wird daher eine Groflenordnung niedriger gewahlt als das
bestehende Risiko /2.1/.

Mit /1.3/ liegen entsprechende Unfallzahlen fiir Kfz-Benutzer gegliedert nach
Strafienklasse, Ortslage und Unfallfolge vor. Tabelle 2.6.2.1 listet die entsprechenden
absoluten Unfallzahlen pro Jahr fiir die betreffenden StrafSengruppen.

Tabelle 2.6.2.1: Verungliickte Kfz-Benutzer gegliedert nach Straflenklasse pro Jahr /1.3/.

Straflenklasse Getotete Schwerverletzte
Bundesautobahn 344 5673
Bundesstrafie (aufSerorts) 640 7742
Landesstrafle (aufSerorts) 646 9210




Gutachten zu Risiken durch Eiswurf und Eisfall
am Standort Marsberg-Padberg, Januar 2026
fiir WestfalenWIND Planungs GmbH & Co. KG

Referenz-Nr.: 2025-C-123-P4-R0 Seite 15 von 44

In Verbindung mit der Inlandsfahrleistung auf den verschiedenen Straflenklassen
lassen sich daraus die bestehenden Risiken bezogen auf die gefahrene Strecke
bestimmen. Damit ist es moglich abhangig von der Verkehrsdichte strafsenspezifische
Risikowerte festzulegen. Die Streckenldnge ist dabei so festzulegen, dass jeweils nur
eine WEA zur Gefdhrdung beitragen kann, um auch hier zu gewahrleisten, dass das
von jeder WEA ausgehende Risiko unabhangig bewertet werden kann. Werden die
Risikogrenzwerte standortspezifisch bestimmt, so sind sie in Kapitel 3 dargestellt.
Fiir alle anderen Straflenklassen kann der oben definierte Grenzwert fiir das Kollek-
tivrisiko von 1 - 10° zugrunde gelegt werden.

2.6.3 Risikobewertung

Im Folgenden wird in allen Fallen das individuelle Risiko und das kollektive Risiko
ermittelt. Anschlieffend wird in Abhangigkeit von der Aufenthaltshdufigkeit von
Personen das jeweils mafigebliche (individuelle oder kollektive) Risiko fiir eine
Bewertung zugrunde gelegt und ausgewiesen. In Anlehnung an /2.1/ kann dabei
folgende Aufteilung verwendet werden:

Individuelles Risiko:

o land- und forstwirtschaftlich genutzte Wege, Wanderwege, Fahrradwege
und Straflen mit geringer Verkehrsdichte,

o Objekte wie Scheunen, Hiitten etc., die regelmafSig durch den Besitzer oder
durch einen kleinen Personenkreis genutzt werden.

Kollektives Risiko:

o stark genutzte Gemeindestrafien, KreisstrafSen, Landesstrafien, Bundes-
strafSen und Autobahnen,

o Objekte, die von generellem Interesse fiir die Offentlichkeit sind und
entsprechend durch eine grofiere Personengruppe genutzt werden (6ffent-
liche Parkpldtze, Industrieanlagen, Anziehungspunkte fiir Freizeitnutzung
und Tourismus etc.).

Fiir manche Schutzobjekte existiert kein eindeutig mafigebliches Risiko, da das indi-
viduelle und das kollektive Risiko zu einer qualitativ gleichen Bewertung fiihren
oder quantitativ dhnliche Ergebnisse liefern. In solchen Fallen werden sowohl das
individuelle als auch das kollektive Risiko bewertet und ausgewiesen. Hierzu zahlen
z.B. maflig stark befahrene Kreisstrafien, welche regelmafig auch durch Radfahrer im
Pendelverkehr oder Fufiganger frequentiert werden, oder breitflichig beworbene
Wanderwege, bei denen von einer hohen Nutzerzahl pro Tag auszugehen ist. Bei der
Risikobewertung im Hinblick auf Eisfall und Eiswurf muss in solchen Fillen {iber-
priift werden, ob eine starke Nutzung auch in Zeitrdumen mit Vereisungsbedin-
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gungen zu unterstellen ist.

Fiir die Bewertung des kollektiven Risikos sind die Risiken aller zu betrachtenden
Personengruppen zu addieren. Fiir die Bewertung des individuellen Risikos ist das
sogenannte kritische Individuum mafigeblich, das aufgrund seiner Nutzung der
Schutzobjekte dem hochsten Risiko ausgesetzt ist /2.5/. Das individuelle Risiko ist im
Gegensatz zum kollektiven Risiko daher nicht von der Gesamtanzahl der Personen
abhéngig, die die Schutzobjekte frequentieren. Auf kleineren Wegen, auf denen nur
eine geringe Fahrgeschwindigkeit von Kfz zu unterstellen ist, ist das kritische Indivi-
duum z.B. in der Regel der ungeschiitzte Fufigianger oder Radfahrer.

Das individuelle Risiko ist in der Regel fiir stark genutzte iiberregionale Verkehrs-
wege nicht mafigeblich. Eine Ausnahme bilden hier die tiberregionalen Bahnstrecken,
da hier nur wenige individuelle Personen, namlich die Lokfiihrer, gefdhrdet sind. Da
es nicht praktikabel oder nicht moglich ist, das individuelle Risiko entlang einer
gesamten Bahnstrecke zu bewerten, werden in diesem Fall die Grenzwerte fiir das
individuelle Risiko um den Faktor zehn erniedrigt.

Gemafs /2.5/ sollte fiir die Beurteilung der Vertretbarkeit von Risiken ein Rahmen
festgelegt werden, welcher einen weitgehend vertretbaren, einen vertretbaren und
einen unvertretbaren Bereich umfasst.

Entsprechend dem Vorgehen der UK Health and Safety Executive (HSE) /1.9/ werden
in /2.1/ unterhalb des inakzeptablen bzw. unvertretbaren Bereiches weitere Risikobe-
reiche definiert, die unterschiedliche Mafsnahmen erfordern.

Das MEM-Kriterium definiert fiir das individuelle Risiko dabei die Obergrenze des
sogenannten ALARP-Bereichs (As Low As Reasonably Practicable, s. Abbildung
2.6.3.1). Risiken die hoher als das MEM-Kriterium liegen, sind demnach nicht akzep-
tabel.
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inakzeptables Risiko und nur unter
aubergewdhnlichen Umstanden zu
rechtfertigen

inakzeptabler Bereich

tolerierbar, wenn eine Risikoreduzierung
nicht méglich ist oder die Kosten

5 unverhaltnismatig hoch sind
tolerierbarer

AL ARBY Borch < ...............................................
E,'E:f‘f zi:ijkm‘ttz'i:T H;Irf'te' tolerierbar, wenn die Kosten der

S o Risikoreduzierung in keinem Verhéltnis
zu den Verbesserungen stehen

es ist sicher zu stellen, dass das Risiko

allgemein akzeptabel
auf diesem Niveau bleibt

kein detailierter Nachweis
von ALARP notwendig

*: ALARP: as low as reasonably practicable
Risiko so niedrig, wie vernlnftigerweise méglich

Abbildung 2.6.3.1: ALARP-Prinzip nach /1.9/. Die Grenze zum roten inakzeptablen Bereich
wird fiir das individuelle Risiko durch das MEM-Kriterium /2.3/ definiert.

Darunter folgt der ALARP-Bereich, welcher sich iiber zwei Groflenordnungen der
Risikowerte erstreckt. Die untere Grenze des ALARP-Bereichs liegt damit bei einem
Hundertstel der oberen Grenze des ALARP-Bereichs.

Liegt das Risiko im oberen ALARP-Bereich, sollen Mafsinahmen in Betracht gezogen
werden, um das Risiko weiter zu reduzieren. Die Mafsnahmen sollten sich an den
bekannten und etablierten Techniken und den am Standort gegebenen Moglichkeiten
orientieren.

Liegt das Risiko im unteren ALARP-Bereich, sind Mafinahmen zur Reduzierung des
Risikos in der Regel nicht erforderlich. Im Rahmen des Gutachtens werden entspre-
chend nur im Einzelfall Mafsnahmen vorgeschlagen.

Liegt das Risiko mehr als einen Faktor 100 unterhalb des MEM-Kriteriums, ist es
ohne weitere Mafinahmen allgemein akzeptabel. Die Grenze zwischen dem ALARP-
Bereich und dem allgemein akzeptablen Risiko liegt fiir das individuelle Risiko bei
einer Sterbehiufigkeit von 107 pro Person und Jahr (einmal in 10 Millionen Jahren).
Dies entspricht etwa dem Risiko durch Blitzschlag zu sterben /1.11/.
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Dieser griine Bereich erstreckt sich sinnvollerweise ebenfalls {iber eine Grofienord-
nung der Risikowerte, da Risikowerte, die mehr als einen Faktor 1000 unterhalb des
hier definierten Grenzwertes fiir das individuelle Risiko liegen, sich jenseits fast aller
bekannten Risiken befinden. Entsprechend kann die Abbildung 2.6.3.1 nach unten
um einen blauen Bereich erweitert werden, in dem das Risiko vernachlassigbar ist.
Der einzige bekannte Wert fiir das individuelle Risiko, der sich nach /1.11/ noch
diesem Bereich zuordnen ldsst, ist die Sterbehédufigkeit durch einen Meteoritenein-
schlag (siehe auch Abbildung 2.6.3.2).

Bei der Bewertung der individuellen und kollektiven Risiken wird entsprechend
zwischen den fiinf in Tabelle 2.6.3.1 aufgetiihrten Bereichen unterschieden.

Da Sachschaden hier in ihrer Schwere gegeniiber Personenschdden vernachlassigbar
sind, werden diese in der Regel nicht weiter bewertet und in den Detailergebnissen
im Anhang nicht dargestellt.

Tabelle 2.6.3.1: Risikobereiche fiir das individuelle und kollektive Risiko nach /2.1/ erweitert
um einen Bereich fiir vernachlissigbares Risiko.

Individuelles Risiko | Kollektives Risiko
(Sterbehdufigkeit ( Sterbehaufigkeit Bewertung
pro Person und Jahr) pro Jahr)
~10° Roter Bereich: Risiko inakzeptabel -
>10° i Mafsnahmen sind einzuleiten und deren
oder standortspezifisch .
Nutzen nachzuweisen
10° bis 10° 10 bis 10° Oranger Bereich: Risiko tolerierbar -
oder standortspezifisch | Mafinahmen sind in Betracht zu ziehen
107 bis 10° 10” bis 10™ Gelber Bereich: Risiko tolerierbar -
oder standortspezifisch | Mafinahmen in der Regel nicht erforderlich
S 5 10 bis 10° Griiner Bereich: Risiko allgemein
10® bis 10 oo
oder standortspezifisch akzeptabel
" <10° . . .
<10 . Blauer Bereich: Risiko vernachlassigbar
oder standortspezifisch

Abbildung 2.6.3.2 veranschaulicht die Risikobereiche fiir das individuelle Risiko noch
einmal, indem fiir die einzelnen Risikobereiche Beispiele fiir Tatigkeiten und
Gefahren genannt werden. Zusatzlich wird in Abbildung 2.6.3.2 auch die jahrliche
Fahrleistung in Kilometern aufgefiihrt, bei der man als Kraftfahrer im deutschen
Strafienverkehr die zwischen den Risikobereichen
tiberschreitet. Man erkennt, dass bereits ab einer sehr geringen Fahrleistung von
3000km pro Jahr der hier definierte inakzeptable Bereich erreicht wird. Da sehr viele

jeweiligen Grenzwerte
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Tatigkeiten mit ihrem Risiko in den inakzeptablen Bereich fallen, wurde dieser in
Abbildung 2.6.3.2 noch weiter untergliedert.

isi Beispiele fiir Sterberisiken
Farbe Stf;blft;ig(l? Symbol /
P roJahr Bezeichnung | Kfz im Strafenverkehr | Andere Beispiele
i (Fahrleistung pro Jahr) /1.6/ 111/
Bergsteigen
107 —— L 300.000 km
Hausarbeit
inakzeptabel
104 —{ MEEPIERE 30.000 km
Arbeitsunfall
103 3.000 km
-l- Gebaudebrand
tolerierbar
10 300 km
-IT+ Blitzschlag
tolerierbar
10 30 km
+++
allgemein Erdbeben
akzeptabel
10 3km
=0 )
vernachldssigbar Meteorit

Abbildung 2.6.3.2: Risikobereiche und Beispiele fiir das individuelle Sterberisiko.

2.6.4 Addition von Risiken

Entlang von Verkehrswegen kann in der Regel nicht ausgeschlossen werden, dass
einzelne oder alle Personen mehrere WEA passieren und damit einer Summe von
Risiken ausgesetzt sind.

Dies spielt fiir den {iiberregionalen Verkehr keine Rolle, da hier mit Grenzwerten
verglichen wird, die auf die gefahrene Strecke bezogen sind (siehe Kapitel 2.6.2).

WEA an Autobahnen, Bundesstrafen und LandesstrafSen konnen daher stets einzeln
betrachtet werden. Hier sind benachbarte WEA nur dann von Interesse, wenn sich
die Gefdahrdungsbereiche der zu bewertenden WEA und einer benachbarten WEA
uiberlappen.
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Bei der Bewertung von Verkehrswegen des regionalen bzw. des Nahverkehrs werden
die akzeptierten Grenzwerte fiir das individuelle bzw. kollektive Risiko herange-
zogen. Fiir Kreisstraffen, Gemeindestrafien und sonstige Verkehrswege ist daher zu
priifen, ob die tibliche Nutzung dazu fiihrt, dass die Gefahrdungsbereiche mehrerer
WEA passiert werden. Diese Betrachtung kann aufgrund des regionalen Charakters
dieser Verkehrswege dabei auf den zu betrachtenden Windpark beschrankt werden.

In einem verzweigten Verkehrswegenetz innerhalb eines Windparks gibt es eine Viel-
zahl von Routen, die nicht alle betrachtet werden konnen. Es ist hier ausreichend eine
reprasentative Route zu wahlen, die eine konservative Bewertung gewahrleistet.

In der Praxis kann fiir Verkehrswege des regionalen bzw. des Nahverkehrs folgen-
dermafien vorgegangen werden:

Im ersten Schritt werden die Risiken ausgehend von jeder einzelnen WEA und
bezogen auf die verschiedenen Schutzobjekte ermittelt. Wenn einzelne Risiken
hier bereits im oberen ALARP-Bereich liegen, werden die entsprechenden
Mafsnahmen abgeleitet (siehe auch Kapitel 5).

Im zweiten Schritt wird eine reprasentative Route festgelegt und hierfiir das
Risiko ermittelt und bewertet. Eventuell sind hieraus weitere risikomindernde
Mafsnahmen abzuleiten.

Auf den zweiten Schritt kann verzichtet werden, wenn die Summe der Risiken
tber alle WEA die jeweils anzusetzenden Grenzwerte fiir das individuelle
bzw. kollektive Risiko nicht iibersteigen.

Auf den zweiten Schritt kann ebenfalls verzichtet werden, wenn die Risiken
der geplanten WEA beziiglich der relevanten Schutzobjekte jeweils im allge-
mein akzeptablen Bereich liegen, da der Beitrag zum Gesamtrisiko entlang
eines reprasentativen Weges dann vernachldssigbar ist. Liegen die Risiken der
geplanten WEA beziiglich der relevanten Schutzobjekte im unteren ALARP-
Bereich, ist im Einzelfall zu priifen, ob der Beitrag zum Gesamtrisiko als nicht
signifikant eingestuft werden kann.

2.6.5 Risikomindernde MaRnahmen

2.6.5.1 Allgemeine Hinweise

Liegt das Risiko im inakzeptablen roten Bereich, ist ein Nachweis erforderlich, dass
das Risiko durch geeignete Mafinahmen in den ALARP-Bereich verschoben werden
kann. Gemaf$ /2.1/ kommen insbesondere folgende Mafinahmen in Frage, um das
Risiko in den ALARP-Bereich zu verschieben:
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Fixierung der Azimut-Position des Rotors der WEA nach Abschaltung durch
die Eiserkennung,

Wahl eines kleineren WEA-Typs,
Verschiebung der WEA,
Verlegung des betroffenen Schutzobjektes.

In allen Fallen ist durch eine erneute Berechnung nachzuweisen, dass das Risiko
anschlieflend nicht mehr im roten inakzeptablen Bereich liegt /2.1/.

Liegt das Risiko im oberen orangen ALARP-Bereich sind etablierte risikomindernde
Mafinahmen umzusetzen. Zu den empfohlenen Mafinahmen zahlen:

Fixierung der Azimut-Position des Rotors der WEA nach Abschaltung durch
die Eiserkennung, wenn dies aufgrund der Lage der Schutzobjekte moglich
und sinnvoll ist,

Einsatz einer funktionssicheren Eiserkennung,
Warnschilder,
Warnleuchten, die mit dem Eiserkennungssystem der WEA gekoppelt sind,

Physische Barrieren wie Schranken sofern dies vor Ort umgesetzt werden
kann.

Die Auswahl der Mafinahmen sollte sich an den bekannten und etablierten Tech-
niken und den am Standort gegebenen Moglichkeiten orientieren.

Auf Freiflaichen mit kontrolliertem und beschranktem Zutritt wie z.B. einem Betriebs-
gelande kann das Risiko auch durch Aufenthaltsbeschrankungen oder das Tragen
eines Schutzhelmes reduziert werden. Bei der Quantifizierung dieser Mafinahmen
kann gemaf /1.10/ davon ausgegangen werden, dass das Tragen eines Schutzhelmes
mit einem Chancenverhaltnis (odds ratio) fiir schwere und todliche Kopfver-
letzungen von etwa % verbunden ist.

Bei einer Fixierung der Azimut-Position wird die WEA nach einer Abschaltung durch
die Eiserkennung in eine fixe Azimut-Position gefahren. Damit kann die
Trefferhdufigkeit von Eisstiicken auf die Schutzobjekte verringert werden, indem im
Falle eines Verkehrsweges z.B. der Rotor parallel zum Fahrbahnrand ausgerichtet
wird. Die Azimut-Position wird dabei definiert tiber den Azimutwinkel zwischen
geografisch Nord und der Achsenrichtung der WEA.
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Abbildung 2.6.5.1: Definition des Azimutwinkels ©.

2.6.5.2 Hinweise zum Aufstellen von Warnschildern

Warnschilder sind so aufzustellen, dass sie ihrer Funktion gerecht werden und die
Offentlichkeit in ausreichendem Mafe vor einer erhthten Gefahr durch Eiswurf und
Eisfall von Windenergieanlagen warnen.

Nach jetzigem Stand ist keine allgemeine Vorgabe fiir den Abstand der Warnschilder
zur WEA bekannt. Die Schilder miissen weit genug entfernt errichtet werden, um
rechtzeitig vor der Gefahr zu warnen. Gleichzeitig miissen sie auch nah genug an der
WEA stehen, dass die gefahrdeten Personen noch fiir die Warnung sensibilisiert sind.
Es erscheint daher sinnvoll, die Schilder am Ubergang zu jenem Bereich aufzustellen,
ab dem ein erhdhtes Risiko durch Eiswurf/ Eisfall fiir die Offentlichkeit besteht.
Hierfiir kann in guter Naherung die Gesamthoéhe der WEA angenommen werden.

Weiterhin lassen sich die folgenden, allgemeinen Hinweise aussprechen:

Die Sichtbarkeit der Warnschilder muss dauerhaft gewdhrleistet sein. Hierzu sollten
Warnschilder auf Pfosten in einer Hohe von circa 1.80m errichtet und so platziert
werden, dass Fufiginger, Radfahrer und Langldufer diese beim Passieren gut
erkennen kdnnen. Warnschilder kénnen eine Sensibilisierung der Offentlichkeit nur
gewahrleisten, wenn sie wahrend der Betriebsdauer der WEA in gut erkennbarem
Zustand erhalten bleiben.

Beim Aufstellen von Warnschildern sind die ortlichen Gegebenheiten zu
berticksichtigen. Warnschilder sind an jenen Stellen zu errichten, an denen Personen
sinnvoll davor gewarnt werden konnen, sich in das von Eiswurf/ Eisfall betroffene
Umfeld der WEA zu begeben. Hierzu zdhlen z.B. der Beginn von Wegen, welche an
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der WEA entlangfiihren, die Einstiege in Wanderwege oder Loipen, welche die WEA
passieren, Kreuzungen oder auch der Eingang eines Windparks.

Beim Einsatz von Warnschildern kann z.B. das von der IEA empfohlene
Warnschilddesign verwendet werden. Dieses ldsst sich auch um Hinweise zu
Warnleuchten erganzen.

1 Gefahrenzone!
Fallendes Eis

I Gefahrenzone !
Fallendes Eis

Warnleuchte beachten

Allgemeines Warnschild. Allgemeines Warnschild mit Zusatzhinweis.

Abbildung 2.6.5.2: Warnschildbeispiele nach /2.1/.

2.7 Giiltigkeit der Ergebnisse

Die fiir die Risikobewertung erforderliche Haufigkeitsverteilung von Eisstiicken in
der Umgebung der WEA hangt von mehreren Faktoren ab. Dies sind neben den
WEA-Daten (Koordinaten, WEA-Typ, Nabenhohe, Nennleistung, Betriebsweise der
WEA sowie Vorhandensein und Art des FEiserkennungssystems), die
Windbedingungen (Haufigkeitsverteilung der Windrichtung, sektorielle Weibull-
Parameter der Windgeschwindigkeitsverteilung) und die Vereisungsbedingungen
am Standort. Mit letzterem sind neben der Anzahl der Vereisungstage auch die zu
erwartende Fismasse auf dem Rotorblatt sowie die Massen- und Formverteilung der
sich 16senden Eisstlicke gemeint. Weiterhin ist die Risikobewertung abhangig von
der Aufenthaltshaufigkeit und dem Bewegungsmuster von Personen im Umfeld der
WEA.

Jede Anderung dieser Randbedingungen erfordert daher eine Neubewertung des
Risikos.
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Anderungen in der Nabenhdhe und in den Koordinaten der WEA von +2m liegen
innerhalb der Toleranzen und sind durch die Ergebnisse abgedeckt.

Fiir alle Parameter, die einen Einfluss auf die Auftreffpunkte der Eisstiicke haben,
lassen sich keine pauschalen konservativen Werte festlegen /2.1/. Dies bedeutet
insbesondere, dass eine Reduzierung der Nabenhohe nicht automatisch zu einer
Reduzierung des Risikos fiihrt. Auch sind die Ergebnisse eines Risikos durch Eiswurf
nicht unbedingt abdeckend fiir das Risiko durch Eisfall von derselben WEA am
selben Standort.

2.8 Systeme zur Pravention und Enteisung

Zurzeit gibt es keine gesicherten Erkenntnisse dariiber, wie die Verteilung von
Eisstiickgrofien oder deren Anzahl und Dichte durch eine Rotorblattenteisung im
Einzelfall beeinflusst wird. In /2.1/ liegen die Ergebnisse einer Fallstudie iiber die
Veranderung der Eisstiickzahl bei Einsatz der Rotorblattheizung im Trudelbetrieb
bzw. bei Stillstand (De-Icing) und wahrend des WEA-Betriebs (Anti-Icing) vor.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fiihrt der Einsatz einer Rotorblattenteisung wie
zum Beispiel einer Rotorblattheizung dazu, dass die Grofse der Eisstiicke beim FEisfall
sinkt, gleichzeitig aber die Anzahl der Eisstiicke deutlich zunehmen kann.

Die hieraus gewonnenen Erkenntnisse werden in den Berechnungen entsprechend
berticksichtigt. Dies ist jedoch mit grofsen Unsicherheiten verbunden, da fiir eine
Quantifizierung der risikoreduzierenden Effekte zurzeit noch nicht geniigend Daten
vorliegen /2.5/
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2.9 Verwendete Begriffe und Symbole

Es ergeben sich folgende Begriffe und Symbole, die im Zusammenhang mit WEA im
Gutachten verwendet werden:

Tabelle 2.9.1: Erliuterung der verwendeten Begriffe und Symbole.

Erldauterung der Begriffe

7~ | ,geplante WEA” |WEA, deren Risiko im Rahmen des Gutachtens zu bewerten ist.

Alle weiteren WEA, die vom Auftraggeber iibermittelt wurden. Es ist
dabei unerheblich, ob sich einzelne benachbarte WEA ebenfalls in Planung
oder Bau befinden. Entscheidend ist die Windparkkonfiguration, die als
Vorbelastung fiir die geplanten WEA zu unterstellen ist. Alle benachbarten
WEA sind in Tabelle 3.3.1 aufgefiihrt.

,benachbarte
WEA”

iz ,Referenzpunkt der | Jeweiliger Standort, auf dessen Koordinaten sich die verwendeten
Winddaten” Winddaten beziehen.

Farbliche Zuordnung der Symbole

#~ | Zu bewertende WEA: geplante WEA, deren Risiko bewertet wird.

Zu beriicksichtigende WEA: Benachbarte WEA, die aufgrund ihres Abstandes zu den geplanten
WEA Einfluss auf das Risiko im Gefdhrdungsbereich der zu bewertenden WEA (/'\) nehmen
“~ |bzw. aufgrund der Nutzung der Schutzobjekte innerhalb des Windparks potentiell zu
berticksichtigen sind.

Benachbarte WEA, die aufgrund ihres Abstandes zu den geplanten WEA und ihrer Lage im
Windpark nicht bei der Bewertung des Risikos der zu bewertenden WEA A zu
berticksichtigen sind. Diese WEA sind eventuell nur zum Teil in Abbildung 3.3.1 dargestellt.

L Referenzpunkte der Winddaten.

m Referenzpunkt der Winddaten auf den Koordinaten einer (in diesem Fall geplanten) WEA.
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3 Eingangsdaten

3.1 Ausgangssituation

Am Standort Marsberg-Padberg (Nordrhein-Westfalen) plant der Auftraggeber die
Errichtung von drei Windenergieanlagen (WEA 1 - 3).

Am Standort befinden sich zwei weitere benachbarte WEA (WEA 4 und 5).

Die vom Auftraggeber tibermittelten Daten zur Windparkkonfiguration und die
Schutzobjekte sind in Tabelle 3.3.1 bzw. Abbildung 3.3.1 dargestellt.

In der Umgebung befinden sich die Landesstrafle L912, der Raumberger Weg, ein
Waldwegenetz und zwei private Grundstiicksflichen welche im Rahmen dieser
Untersuchung in Abstimmung mit dem Auftraggeber als Schutzobjekte definiert
wurden (siehe Abbildung 3.3.1).

Im Folgenden wird eine Risikoanalyse der WEA 1 - 3 hinsichtlich einer Gefdhrdung
durch Eiswurf und Eisfall durchgefiihrt.

3.2 Winddaten am Standort

Die relativen Haufigkeiten der Windrichtung und Windgeschwindigkeiten am
Standort wurden /3.1/ entnommen. Datengrundlage zur Abschitzung des
Windpotentials am Standort Marsberg-Padberg bilden die Daten des anemos
Windatlas fiir Deutschland mit einer rdumlichen Aufldsung von 3km und einer
zeitlichen Auflésung von 10 Minuten. Der Referenzzeitraum deckt 20 Jahre von

2005 - 2024 ab /3.1/.

Entsprechend den Empfehlungen aus /2.1/ wurden die Daten fiir Perioden gefiltert,
bei denen Eiswurf oder Eisfall potentiell auftreten kann. Die gefilterten Daten sind in
Tabelle 3.2.1 aufgetragen und werden als richtig und reprasentativ fiir die freie
Anstromung bei potentiellen Vereisungsbedingungen am Standort Marsberg-
Padberg vorausgesetzt.

Die Parameter der Weibull-Verteilung werden genutzt, um die Haufigkeitsverteilung
der Windrichtungen auf die jeweiligen Windgeschwindigkeiten umzurechnen. Die
Weibull-Parameter werden dabei soweit notwendig auf die jeweilige Nabenhohe der
WEA umgerechnet.
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Tabelle 3.2.1: Winddaten am Standort (f: Hiufigkeit der Windrichtung; A und k: Skalen- und Formparameter der Weibull-Verteilung).

LR e N |NNO | ONO| O | 0so | sso S | SSW | WSW | W | WNW | NNW Koordinaten
Datensatz Nr. | — - oerer UTM ETRS89 / WGS84 Zone 32
A m/s] 6.59 6.36 6.95 8.15 8.08 888 | 11.92 | 11.06 | 11.82 | 1227 | 1058 | 7.93 | Hoheiiber Grund [m] | 167.0
1 k[-] 2665 | 2900 | 2766 | 2.608 | 2.889 | 2971 | 3464 | 3514 | 3201 | 3261 | 2781 | 2.376 Ost 32479967
£(100%=1) | 0.040 | 0038 | 0.055 | 0.073 | 0.069 | 0.056 | 0.077 | 0067 | 0111 | 0176 | 0.164 | 0.074 Nord 5693694
3.3 Windparkkonfiguration und Schutzobjekte
Tabelle 3.3.1: Windparkkonfiguration.
Koordinaten
Lfd. Nr. . Hersteller Px NH RD | UTM ETRS89 / WGS84 Zone 32 Wind-
Bezeichnung
WEA WEA-Typ [MW] | [m] [m] Datensatz Nr.
Ost Nord
/'\ 1 WEA1 ENERCON E-175 EP5 E1 6.00 162.00 | 175.00 32479618 5693329 1
/'\ 2 WEA2 ENERCON E-160 EP5 E3 R0O/R1 5.56 166.60 | 160.00 32479971 5693957 1
/'\ 3 WEA3 ENERCON E-160 EP5 E3 R0O/R1 5.56 166.60 | 160.00 32480310 5693795 1
4 WEA4 Nordex N175/6.X 6.80 179.00 | 175.00 32480855 5694030 -
5 WEA5 Nordex N175/6.X 6.80 179.00 | 175.00 32481325 5694383 -

Alle Benennungen von WEA im Dokument beziehen sich auf die Nomenklatur von Spalte 2 (Lfd. Nr.) in Tabelle 3.3.1.
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Symbole

. Zu bewertende WEA
W Zu beriicksichtigende WEA

N

W Sonstige WEA

AN

E Referenzpunkt Winddaten

Schutzobjekte

® 1:Landesstrale L 912
® 2: Raumberger Weg
® 3: Waldwegenetz

® 4: Grundstuck |

@ 5: Grundstiick I

: ) > 4 L - Abbildung 3.3.1: Lage des
= | eaflet | @ OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA, Imagery © F2E, Hill shades © MapTiler © OpenStrestMap contributors Standortes und der Schutzobjekte.
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3.4 Aufenthaltshaufigkeiten

Tabelle 3.4.1: In den Auswertungen beriicksichtigtes Verkehrs- und Personenaufkommen auf den Schutzobjekten im Bereich der WEA — Verkehrswege

Verkehrswege
Verkehrsaufkommen Personenaufkommen
Schutzobjekt ivi Personen/ Ta Individuelle Nutzungshiufigkeit Kritisches
chutzobje Kfz/Tag Km/h Ind1v1d}.1el.le ‘ ersone & ere i gxe Individuum
Nutzungshéufigkeit | Radfahrer | Fuginger Radfahrer Fufiginger
Raumberger Weg -t < 50% - - - einmal pro Woche | einmal pro Woche | Fufiganger
Waldwegenetz - < 50% --- - i einmal pro Woche | einmal pro Woche | Fufigédnger

---*  Bis zu einer Fahrzeuggeschwindigkeit von 50km/h kann das Risiko fiir Personen innerhalb des Fahrzeuges vernachléssigt werden (siehe Kapitel 2.6.1).
---**  Bei Schutzobjekten, die gemé&f§ Kapitel 2.6.3 dem individuellen Risiko zuzuordnen sind, ist fiir die Risikoabschadtzung nur die eine individuelle Person mit der auf der individuellen Nutzungsh&ufig-
keit basierenden groiten Gefahrdung mafigeblich (kritisches Individuum). Weitere Angaben zur Anzahl der Personen pro Tag kénnen daher entfallen.

Aufgrund von Wegbeschaffenheit und -verlauf angenommen.

Tabelle 3.4.2: In den Auswertungen beriicksichtigtes Verkehrs- und Personenaufkommen auf den Schutzobjekten im Bereich der WEA — Freiflichen

Freiflichen
Personenaufkommen
Schutzobjekt Szenario fiir individuelle Nutzungshiufigkei
. : n o gshaufigkeit
Personen/ Tag Szenario fiir kollektive Nutzungshaufigkeit durch das kritische Individaum
Grundstiick II . . Eine halbe Stunde pro Woche ungeschiitzter

Aufenthalt im Freien

*

---*  Bei Schutzobjekten, die gemé&f§ Kapitel 2.6.3 dem individuellen Risiko zuzuordnen sind, ist fiir die Risikoabschadtzung nur die eine individuelle Person mit der auf der individuellen Nutzungsh&ufig-
keit basierenden groiten Gefahrdung mafigeblich (kritisches Individuum). Weitere Angaben zur Anzahl der Personen pro Tag kénnen daher entfallen.
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Die Tabellen 3.4.1 und 3.4.2 enthalten alle Angaben zum Verkehrs- und
Personenaufkommen, die in den nachfolgenden Risikobewertungen fiir die
Verkehrswege Dberiicksichtigt werden. Fiir Schutzobjekte, die sich nicht im
standortspezifisch ermittelten Gefahrdungsbereich der WEA befinden, sind Angaben
zur Frequentierung nicht erforderlich. Fiir Fuiganger und Radfahrer werden die
jeweiligen Geschwindigkeiten mit 5km/h bzw. 15km/h zugrunde gelegt. Fiir
Schutzobjekte, fiir die nach Kapitel 2.6.3 das individuelle Risiko mafigeblich ist, wird
ein kritisches Individuum ermittelt und in den Tabellen 3.4.1 und 3.4.2 aufgefiihrt.

3.5 Vereisungsrelevante WEA-Systeme

3.5.1 WEA-interne Eiserkennungssysteme

Die WEA 1 - 3 sind mit dem ENERCON-Eiserkennungssystem nach dem Leistungs-
kurvenverfahren /3.2/ ausgestattet. Uber die optionale Parametrierung des Eiser-
kennungssystems kann dessen Sensitivitat beeinflusst werden. Es wird davon ausge-
gangen, dass die WEA 1 — 3 mit der vom Hersteller vorgegebenen Standardpara-
metrierung betrieben werden.

Die Bewertung des Eiserkennungssystems nach dem Leistungskurvenverfahren ist
nicht Bestandteil dieses Gutachtens, wurde aber fiir die ENERCON-Standardeinstel-
lungen der Parameter in /3.3/ vorgenommen. Gemafs /3.3/ entspricht das System dem
Stand der Technik und viele Indizien sprechen dafiir, dass eine Eisdicke erkannt
wird, die geringer als die kritische Eisdicke ist. Erst ab einer kritischen FEisdicke
besteht eine Gefahr fiir ungeschiitzte Personen /3.3/.

3.5.2 Optionale Eiserkennungssysteme

Die WEA 1 - 3 werden zusatzlich mit den externen, =zertifizierten
Eiserkennungssystemen der Firmen Wolfel wund eologix betrieben. Die
Eisansatzerkennung nach dem ENERCON-Kennlinienverfahren bleibt dabei
weiterhin aktiv.

Die Bewertung dieser Systeme ist nicht Bestandteil des Gutachtens. Gemafs /3.3/
liegen Nachweise vor, dass eine hinreichend sensible Erkennung von kritischen
Eisansatz gegeben ist.

Fiir das Eiserkennungssystem der Firma Wolfel liegt ein Typenzertifikat vor /3.4/.

Fiir das Eiserkennungssystem der Firma eologix liegt ein Typenzertifikat vor /3.5/.
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3.5.3 Systeme zur Pravention und Enteisung
Die WEA 1 ist zusétzlich mit einer Rotorblattheizung entsprechend /3.2/ ausgestattet.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fiihrt der Einsatz einer Rotorblattenteisung wie
zum Beispiel einer Rotorblattheizung dazu, dass die Grofle der Eisstiicke beim Eisfall
sinkt, gleichzeitig aber die Anzahl der Eisstiicke deutlich zunehmen kann. Die
hieraus gewonnenen Erkenntnisse flielen unter Bertiicksichtigung der damit
verbundenen Unsicherheiten (siehe Kapitel 2.8) in die Berechnungen ein.

Unter der Voraussetzung, dass ein zusatzliches Eisansatzerkennungssystem installiert ist
und kritischer Eisansatz von dem System auch im Stillstand erkannt wird, wird der auto-
matische Wiederanlauf nach Vereisung und Einsatz der Rotorblattheizung als ausrei-
chend sicher bewertet /3.3/. In anderen Fallen ist ein manuelles Wiederanfahren nach
Sicherstellung der Eisfreiheit durch eine autorisierte Person erforderlich /3.3/.

Der Einsatz einer Rotorblattheizung wahrend des Betriebes der WEA kann in den
Fallen als unkritisch angesehen werden, bei denen das Risiko fiir alle Schutzobjekte
im Umfeld der WEA als vernachldssigbar bewertet wird.

3.5.4 Betriebsfuhrungssystem

Nach einer Abschaltung durch das Eiserkennungssystem geht die WEA in einen
definierten = Zustand. Angaben zu Trudeldrehzahlen, Blattstellung und
Windnachfithrung der WEA wurden gemafs /3.6/ umgesetzt.

3.6 Risikoreduzierende MaBnahmen

Im naherliegenden Umfeld der WEA 1 befindet sich das Schutzobjekt Grundstiick 1.
In Abstimmung mit dem Auftraggeber wird an der WEA 1 eine mit dem FEiser-
kennungssystem gekoppelte Warnleuchte installiert, die bei Eisansatz in Betrieb
genommen wird und somit Personen im Umfeld der WEA vor potentiellem Eisfall
warnt. Der Besitzer oder die Besitzerin des Grundstiicks I wird von dem Auftrag-
geber dariiber informiert, dass sich bei eingeschalteter Warnleuchte keine Personen
auf der Freiflache des Grundstiicks aufthalten diirfen. Im Umfeld des Grundstiicks I
ist desweiteren ein Warnschild aufzustellen, welches auf die Funktionsweise der
Warnleuchte hinweist.

Eine Betrachtung des Grundstiicks I in der Risikobewertung kann somit entfallen, da
in Zeitraumen mit potentiell gefdhrlichem Eisansatz bei der WEA 1 ein
Personenaufenthalt auf der Flache ausgeschlossen werden kann.
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4 Durchgefuihrte Untersuchungen

4.1 Standortbesichtigung

Eine Standortbesichtigung ist im Rahmen der Bewertung des Risikos durch Eiswurf
oder Eisfall nicht durch ein Regelwerk vorgeschrieben oder geregelt. Eine
Standortbesichtigung empfiehlt sich, wenn die Situation vor Ort nicht ausreichend
bekannt ist.

Im Rahmen der Standortbesichtigung werden die potentiellen Schutzobjekte vor Ort
dokumentiert und besichtigt. Es werden Informationen zur Beschaffenheit der
Schutzobjekte, wie z.B. Strafsenbelag, Geschwindigkeitsbeschrankungen und
Fahrverboten bei Verkehrswegen aufgenommen.

Die Standortbesichtigung dient nicht zur Bestimmung der Aufenthaltshaufigkeit von
Personen in oder auf Schutzobjekten, der Bestimmung der Frequentierung von
Verkehrswegen, der Bestimmung der Klimatologie des Standortes oder der
Verifizierung der Windparkkonfiguration.

Die Schutzobjekte vor Ort wurden in Abstimmung mit dem Auftraggeber festgelegt
(siehe Kapitel 3.1). Aufgrund der vorhandenen Datenlage zu den Schutzobjekten
wurde auf eine Standortbesichtigung verzichtet.

4.2 Vereisungsbedingungen am Standort
Die Vereisungshaufigkeit am Standort wurde entsprechend Kapitel 2.4 ermittelt.

Die Anzahl der insgesamt am Standort zu unterstellenden Eisstiicke ergibt sich aus
der Geldandehohe am Standort der jeweiligen WEA, der Anzahl der Eisstiicke pro
Vereisungsereignis und der Anzahl der Vereisungstage.

Fiir die WEA ist konservativ davon auszugehen, dass es an allen Vereisungstagen zu
einer vollstandigen Vereisung der WEA kommt.

In Ubereinstimmung mit /2.1/ kann die insgesamt zu beriicksichtigende Eismasse
abhangig von der Blattgeometrie anhand des Vereisungslastfalles der internationalen
Richtlinie fiir WEA /2.4/ definiert werden. Unter Bertiicksichtigung der durchschnittli-
chen Masse der Eisstiicke ldsst sich daraus eine Anzahl Eisstiicke pro Vereisung
ableiten.

In Tabelle 4.2.1 sind exemplarisch die Vereisungsbedingungen fiir eine WEA am
Standort dargestellt.
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Tabelle 4.2.1: Exemplarische Vereisungsbedingungen im Windpark.

1 4.1 14.8 9270%* ---

2 4.0 14.7 2807 -

*: Die erhdhten Eisstlickzahlen sind auf die zu beriicksichtigende Rotorblattheizung zuriickzufiihren.

4.3 Ermittlung der potentiellen Gefahrdungsbereiche

Die potentiellen Gefahrdungsbereiche der WEA vom 1.5fachen der Summe aus
Nabenhohe und Rotordurchmesser (siehe Kapitel 2.2) sind in Abbildung 4.3.1 darge-
stellt.

| 1000t ' ) = Leaflet | © OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA, Imagery © F2E, Hil © MapTiler © OperIS!metMap contributors

Abbzldung 4.3. 1 Potentielle Gefihrdungsbereiche der WEA und Schutzobjekte.

Fiir die zu bewertenden WEA sind die zu betrachtenden Schutzobjekte, die im poten-
tiellen Gefahrdungsbereich der WEA liegen, in Tabelle 4.3.1 aufgefiihrt.
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Fiir WEA in deren potentiellem Gefdhrdungsbereich sich keine Schutzobjekte

befinden, ist eine weitere Betrachtung im Rahmen der Risikobewertung nicht erfor-
derlich.

Tabelle 4.3.1: Zu betrachtende Schutzobjekte.

Lfd. Potentieller Gefahrdungsbereich
Nr. Radius [m] Schutzobjekte im Bereich
WEA
Landesstrafse L912
1 505.5 Raumberger Weg
Waldwegenetz
Raumberger Weg
2 490.5 Waldwegenetz
Grundstiick II
Raumberger Weg
3 490.5 Waldwegenetz
Grundstiick II

4.4 Eiswurf

Aufgrund der vorhandenen Systeme zur Eiserkennung kann der normale Betrieb bei
potentiell gefdhrlichem Eisansatz ausgeschlossen werden. Fiir diese WEA ist daher
eine Gefdhrdung durch Eiswurf standortspezifisch nicht zu betrachten. Ein eventu-
eller anomaler Betrieb der WEA mit Eisansatz wird im Szenario Eisfall berticksich-
tigt.
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4.5 Eisfall

Entsprechend Kapitel 2.2 ist eine Gefahrdung durch Eisfall fiir Personen in der
Umgebung der WEA 1 - 3 standortspezifisch zu betrachten, auch wenn eines der in
Kapitel 3.5 genannten Systeme zur Eiserkennung zu diesem Zweck genutzt wird.

Aus der in Kapitel 4.2 ermittelten Gesamtanzahl von Eisstiicken, der Windgeschwin-
digkeitsverteilung gemafs Tabelle 3.2.1, der Geometrie und Betriebsweise der WEA
sowie der Topografie am Standort, ergeben sich in der Umgebung einer WEA fiir
jeden Punkt unterschiedliche Trefferhaufigkeiten von Eisstiicken. Auf Basis dieser
Trefferhdufigkeiten ist die spezifische Gefdhrdung von Personen abhdngig von der
Wegstrecke, die die Personen bzw. die mit Personen besetzten Fahrzeuge in der
Umgebung der WEA nehmen, der Geschwindigkeit, mit der sie sich fortbewegen
sowie der Haufigkeit, mit der ein bestimmter Weg genommen wird. Verkehrswege
und andere Freiflaichen bzw. Gebdude, die keinen Schutz gegen Eisstiicke bieten,
unterscheiden sich an dieser Stelle nur dahingehend, dass die Wegstrecke bei
Verkehrswegen deutlich vorgegeben ist, wahrend sie bei Freiflaichen typischerweise
durch eine allgemeine Aufenthaltshédufigkeit ersetzt wird.

Eine spezifische Gefahrdung lasst sich daher nicht in Form einer Gefdhrdungskarte
in der Umgebung einer WEA darstellen, da fiir jeden Punkt in der Umgebung einer
WEA theoretisch unendlich viele Szenarien denkbar sind. Die Gefahrdung ist daher
stets in Bezug zu einem Schutzobjekt unter Beriicksichtigung der genannten Randbe-
dingungen zu ermitteln.

Wie in Kapitel 2.6 dargestellt, erfolgt die Bewertung des individuellen und kollek-
tiven Risikos durch eine Einteilung in fiinf Bereiche von inakzeptabel bis vernachlas-
sigbar. Dabei werden Schutzobjekte, die in den Berechnungen nicht von Eisstiicken
getroffen werden, aber im potentiellen Gefdhrdungsbereich liegen, dem vernachlas-
sigbaren Risiko zugeordnet.

Es ist in Tabelle 4.5.1 jeweils nur das in Abhangigkeit von der Aufenthaltshaufigkeit
von Personen zu betrachtende Risiko dargestellt (siehe Kapitel 2.6). Eine Zuordnung
zum kollektiven bzw. individuellen Personenrisiko erfolgt nur fiir jene Schutzobjekte,
die in den Berechnungen von Eisstiicken der WEA getroffen werden und fiir die
daher Informationen zu den Aufenthaltshaufigkeiten erhoben wurden.

Sind gemafs Kapitel 2.6.4 Risiken verschiedener WEA zu addieren, wird die Bewer-
tung der addierten Risiken in Tabelle 4.5.1 gesondert aufgefiihrt.
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Tabelle 4.5.1: Bewertung der Gefihrdung durch Eisfall.

Lfd. . .
. Kollektives Individuelles
Nr. Schutzobjekt .. .
Personenrisiko Personenrisiko
WEA
Landesstrafse L912 vernachldssigbar*
Raumbereer Wi tolerierbar - MafSsnahmen in
1 wmberger Teg der Regel nicht erforderlich
Waldweeenet tolerierbar - Mafsnahmen in
wegenetz der Regel nicht erforderlich
Raumberger Weg - vernachlassigbar*
Waldwecenet tolerierbar - Mafsnahmen in
2 wegenetz der Regel nicht erforderlich
tolerierbar - Mafsnahmen in
tick IT -
Grundstiic der Regel nicht erforderlich
Raumbereer W tolerierbar - MafSsnahmen in
Hrberger Yee der Regel nicht erforderlich
3 Waldwegenetz - allgemein akzeptabel
Grundstiick II - allgemein akzeptabel

*: Die Ergebnisse zeigen, dass das Schutzobjekt in den Berechnungen nicht von Eisstiicken der WEA getroffen
wird.

Aufgrund der Einzelergebnisse der Risikobewertung und der Lage bzw. Nutzung
der betrachteten Schutzobjekte kann auf eine weitere Betrachtung moglicher Routen
durch den Windpark und eine damit verbundene Addition von Risiken verzichtet
werden.

Details der zugrunde liegenden Berechnungen sind im Anhang A dargestellt.
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5 Weitere MaBnahmen

Unabhingig vom ermittelten Risiko empfehlen wir als generelle Mafinahme fiir das
Waldwegenetz in der Umgebung der WEA 1 und 2 und fiir den Raumberger Weg in
der Umgebung der WEA 1 und 3 das Aufstellen von Warnschildern, welche die
Offentlichkeit vor einer erhdhten Gefahr durch Eiswurf und Fisfall von Windenergie-
anlagen warnen (Hinweise zum Aufstellen von Warnschildern siehe Kapitel 2.6.5.2).

GemafS der in Kapitel 3.6 definierten Mafinahmen wird davon ausgegangen, dass
beim Geldnde des Grundstiicks I eine mit dem Eiserkennungssystem der WEA 1
gekoppelte Warnleuchte installiert ist, welche den Grundstiickseigentiimer bei Eisan-
satz an der WEA warnt. Das Grundstiick I (siehe Abbildung 3.3.1) darf bei durch das
Eiserkennungssystem gemeldeten Eisansatz bzw. leuchtender Warnleuchte nicht
genutzt werden. Im Umfeld des Grundstiicks I ist desweiteren ein Warnschild aufzu-
stellen, welches auf die Funktionsweise der Warnleuchte hinweist.
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6 Zusammenfassung

Die Fluid & Energy Engineering GmbH & Co. KG ist beauftragt worden, die vorlie-
gende Windparkkonfiguration hinsichtlich einer Gefahrdung durch Eiswurf und
Eisfall ausgehend von den stillstehenden (trudelnden) bzw. in Betrieb befindlichen
WEA zu betrachten und zu bewerten.

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Risikoanalyse der WEA 1 - 3 hinsichtlich
einer Gefahrdung durch Eiswurf und Eisfall zusammengefasst.

Als Schutzobjekte wurden die Landesstrafie L912, der Raumberger Weg, ein Wald-
wegenetz und zwei private Grundstiicksflachen in der Nachbarschaft der WEA defi-
niert.

Gemafs der in Kapitel 3.6 definierten Mafinahmen kann die Betrachtung des Grund-
stiicks I entfallen.

Die abschliefsende Bewertung des Risikos durch Eisfall und Eiswurf ist in Tabelle 6.1
fir alle zu bewertenden WEA aus Tabelle 3.3.1 beziiglich der relevanten
Schutzobjekte dargestellt.

Mafinahmen, die in den Berechnungen berticksichtigt wurden und entsprechend fiir
die getroffene Aussage unabdingbar sind, werden in der Tabelle 6.1 in den Randbe-
dingungen dargestellt.

Mafsnahmen, die zur Verringerung des Risikos umgesetzt werden sollten, werden in
Tabelle 6.1 in der Spalte ,Mafinahmen zur Risikoreduzierung” aufgefiihrt. Eine
genauere Erlauterung der Mafinahmen erfolgt in Kapitel 5.
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Tabelle 6.1: Ubersicht iiber die Bewertung des Risikos durch Eisfall und Eiswurf (Risikogrenzwert: - = iiberschritten, + = noch tolerierbar,
++ = tolerierbar, +++ = allgemein akzeptabel, ~ 0 = vernachlissigbar).
Randbedingungen der Berechnung Ergebnisse
Lfd. .
Eiserkennungssystem Mafsnahmen zur
- ST Anti- / De-Icin Schutzobjekt Bewertung Risikoreduzierun
g g - - - 7 VA
WEA |y | Windrichtungs- | Anteil | 1, Abschaltung J ) Personenrisiko _ &
sektor Eiswurf (Kapitel 5)
Landesstrafse L912 =0 ---
1 ja 0-360° 0% -— Rotorblattheizung Raumberger Weg ++ Warnschilder
Waldwegenetz ++ Warnschilder
Raumberger Weg =( -
2 ja 0-360° 0% --- --- Waldwegenetz ++ Warnschilder
Grundsttick IT ++ -
Raumberger Weg ++ Warnschilder
3 ja 0-360° 0% - - Waldwegenetz ++ ---
Grundsttick IT +++ --
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7 Formelzeichen und Abklirzungen

WEA Windenergieanlage

RD Rotordurchmesser

NH Nabenhohe

GK Gaufs Kriiger Projektion

PD Potsdam-Datum

ETRS89 Europaisches Terrestrisches Referenzsystem 1989

UTM Universale Transversale Mercator Projektion

WGS84 World Geodetic System 1984

. NN iiber Normalnull

MEM Minimale endogene Sterblichkeit

Kfz Kraftfahrzeug

A Skalierungsparameter der Weibull-Verteilung [m/s]
k Formparameter der Weibullverteilung [-]

v Windgeschwindigkeit [m/s]
h Hohe [m]
C)

Azimutwinkel

[°]
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Anhang A: Detaillierte Berechnungsergebnisse Eisfall

A.1 Berechnung der Auftreffhaufigkeiten

In der Abbildung A.1.1 sind die relativen Trefferhaufigkeiten in der Umgebung der
WEA dargestellt. Fiir die Berechnung der Trefferanzahlen wird ein Raster von 16
Quadratmetern zugrunde gelegt.
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Abbildung A.1.1: Relative Trefferhiufigkeiten von Eisstiicken.

Tabelle A.1.1 listet die maximal erreichte Flugweite der Eisstiicke bezogen auf den
FuSpunkt der WEA auf.

Tabelle A.1.1: Maximale Flugweite der betrachteten Eisstiicke.

1 377.0
2 399.5

3 383.1
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A.2 Schadenshaufigkeiten

Aus den ermittelten Flugbahnen ergeben

sich flir

die Schutzobjekte im

Gefahrdungsbereich der zu bewertenden WEA die in Tabelle A.2.1 aufgefiihrten

Ergebnisse.

In Tabelle A.2.1 ist jeweils nur das in Abhéangigkeit von der Aufenthaltshaufigkeit
von Personen zu betrachtende Risiko dargestellt.

Tabelle A.2.1: Ergebnisse fiir die kollektiven und individuellen Risiken fiir Personenschiden.

Lfd. Anzahl ; . .
: Kollektives Individuelles
Nr. Schutzobjekt Treffer .. ..
Personenrisiko Personenrisiko
WEA pro Jahr
Landesstrafle L. 912 0.0 -
2.21%107
1 Raumberger Weg 324 o (einmal in 4.5 Mio Jahren)
8.23*107
Waldwegenetz so.4 o (einmal in 1.2 Mio. Jahren)
Raumberger Weg 0.0 - -
1.56*107
2 Waldwegenetz 164 o (einmal in 6.4 Mio. Jahren)
5.12*107
{ 1.9 -
Grundstiick II (einmal in 1.9 Mio. Jahren)
2.60%107
Raumberger Weg 382 o (einmal in 3.8 Mio. Jahren)
9.24*10°®
7
3 Waldwegenetz ’ (einmal in 10.8 Mio Jahren)
2.82%10°

Grundstiick IT 0.1

(einmal in 35.4 Jahren)
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